
水源國小停水處理機制   111.02建置 

 

 

最大顆水塔=綠色(井水馬達 NFB總開關)+綠色(井水馬達電

磁接觸器)+紅色(液位控制器控線)黑色線遷到頂樓最大顆

水塔液控開關用 

 
 



大顆水塔沒水原因=1井水總開關被關掉 2水塔上液位開關

或井水抽水馬達壞掉 3液位開關<~線路~> 電磁開關 4井水

沒水 

 

 

 



 


